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Technische Hilfsblatter

fir einen Elektrizitatsanschluss an das Netz der EKZ

Kabeleinfihrung in Zahlerkasten

RRXZ=X
BRI

HSE 25/60/160A

Seite 1

Masse in

Isclation

mm

bauseits

Maueraussparung nach Angaben
des Projektverfassers

Rohrboagen PE ¢60 mm, 90°, R=600 mm, L=2000mm
ELDAS-Nr. 126748001

Rohrbogen PE ¢100 mm, 90°, R=600 mm, L=2000mm
ELBAS-Nr. 126748204

Muffe

Rohr PE $60-100mm

\

\ Terrain

800

800

Auffillung gesetzt / verdichtet

Kabeltyp PERph [ D
GKN 3x25/25 60 | 600
GKN 3x50/50
GKN 3x95Ais€/50
GKN 3x95/95 100 | 600

GKN 3x150Alse/95

GKN 3x150/150

SKD 63/160A

B T
N
(I B R I
— |
|
|
— \
|
|
& ‘ @ Iﬂ:
I =
HSA LOOA
L B T
e [mMm] [mm] [mm]
HSE 25/60/160 A| 420 | 245 | 138
SKD 63/160 A 422 | 244 | 138
HSA 400 A 738 | 416 | 187

Stand: 16.0ktober 2023
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Technische Hilfsblatter

fir einen Elektrizitatsanschluss an das Netz der EKZ

Kabeleinfuhrung mit Hausanschlusskasten an Innenwand,
mit Kernlochbohrung

Hausanschlusskasten

Masse in mm

D min.

Rohrabdichtungsring

(z.B. Hauff)

Rohr PE ®60-120mm

Kabelabdichtung

(Standard: RDSS)

Kabelschutzeisen

800

()
S &
0-1cm Rohrende
. 3-5cm Rehrabdichtung Auffillung gesetzt oder verdichtet
Bauseits: e E—
Kernbohrung 150 )
PE60 und PE100 i - -
HSD 150 SSG 70-112 T - \ %
Kernbohrung 200
PE120 und PE150 - B - -— T -
HSD 200 SSG 110-162
A
& B
B T B __.T _ S
|
\
[ \ — \
o \ o | \
‘ e e
: r SR =
— - U 1 ot 2
HSE 25/60/160A SKD 63/160A HSA 400A
Schutzeisen D min.
Kabeltyp .
R min. [mm] [mm]
GKN 3x25/25 450 1350
GKN 3x50/50 L B T
HAK
GKN 3x95Aise/50 [mm] [mm] [mm]
GKN 3x95/95 600 1800 HSE 25/60/160 A | 420 | 245 | 138
GKN 3x150Alse/95 SKD 63/160 A 422 | 244 | 138
GKN 3x150/150 HSA 400 A 738 | 416 | 187

Stand: 16.0ktober 2023
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Technische Hilfsblatter

fir einen Elektrizitatsanschluss an das Netz der EKZ

Kabeleinfilhrung mit Hausanschlusskasten 400A an Innenwand,

Kernbohrung mit seitlicher Einfiihrung

Seitenansicht

Hausanschlusskasten

Bauseits:
Rohrabdichtungsring
(z.B. Hauff)

Kabelabdichtung

Masse in mm

Rohr PE $60-120mm

800

min.800

Auffillung gesetzt oder verdichtef

3-5cm Rohrabdichtung

% | < (Standard: RDSS)
\
|
\
|
i Kabelschutzeisen
£ } 2|
W 7 1 W
0-1cm Rohrende
. B i L
Bauseits: H

Kernbohrung 150
PE60 und PE100
HSD 150 SSG 70-112

Kernbohrung 200
PE120 und PE150
HSD 200 SSG 110-162

Grundriss

)

=

-
<4

BE

\

|iyi#ﬁk?&fﬁﬁquﬁ;%:fﬂi¥&;

HSA

Kabelschutzeisen

Bauseifs:
Kernbohrung 150
PE60 und PE100
Kernbohrung 200
PE120 und PE150

HSA 400A
|

¢}¢
B Iﬂ;v

HSA 400 A

L B
[mm]
416

[mm]
738

=
[mm]
187

Kabeltyp

GKN 3x25/25

GKN 3x50/50

GKN 3x95Alse/50

GKN 3x95/95

GKN 3x150Alse/95

GKN 3x150/150

Stand

: 16.0ktober 2023



Technische Hilfsblatter

fir einen Elektrizitatsanschluss an das Netz der EKZ

Kabeleinfuhrung mit Hausanschlusskasten an Innenwand,
mit beschichtetem Einfuhrungsrohr einbetoniert

Hausanschlusskasten

D min.

1200

Einfihrungsrehr

wasserdicht einbetoniert

Kabelabdichtung
(Standard: RDSS)

Kabelschutzeisen

Masse in mm

Muffe

Rohr PE $60-120mm

Terrain

B

T

N
‘ |
. |
| @

HSE 25/60/160A

SKD 63/160A

Schutzeisen D min.

sk R min. [mm] [mm]
GKN 3x25/25 450 1350
GKN 3x50/50
GKN 3x95AlIse/50
GKN 3x95/95 600 1800

GKN 3x150Alse/95

GKN 3x150/150

o
()
(e @]
Auffillung gesetzt oder verdichtet
A
F 3 O
\
\
\
— \
\
\
R lﬂ:
. I S’ o
HSA 400A
L B T
gee [mm] [mm] [mm]
HSE 25/60/160 A| 420 | 245 | 138
SKD 63/160 A 422 | 244 | 138
HSA 400 A 738 | 416 | 187

Seite 4

Stand: 16.0ktober 2023



Technische Hilfsblatter
fur einen Elektrizitatsanschluss an das Netz der EKZ

Kabeleinfiuhrung mit Hausanschlusskasten an Innenwand

B T

A
e | & El
|
|
|
|
|
|
|

3 R
I wt—w Ig;v'
HSA 400A
B ST
_ i}

SKD 63/160A

B T

11

HSE 25/60/160A

Rohr PE #60-120mm

Kabelschale

Schrumpfschlauch

Aussparung
600x200

Wasserdicht eingemauerter
90°-Stahlrohrbogen
NW 60mm oder NW 100mm

Masse in mm

200

; \ Hausanschlusskasten

Auffillung gesetzt oder verdichtet

600

D min.

Kabelschutzeisen

Kabeltyp Schutzeisen D min.
R min. [mm] [mm)]

GKN 3x25/25 450 900
GKN 3x50/50
GKN 3x95Alse/50
GKN 3x95/95 600 1200
GKN 3x150Alse/95
GKN 3x150/150

Seite 5

HAK L B T
[mm] [mm] [mm]
HSE 25/60/160 A| 420 | 245 | 138
SKD 63/160 A 422 | 244 | 138
HSA 400 A 738 | 416 | 187

Stand: 16.0ktober 2023
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Technische Hilfsblatter
fur einen Elektrizitatsanschluss an das Netz der EKZ

Kabeleinfuhrung mit Hausanschlusskasten an Aussenwand

Masse in mm

Hausanschlusskasten

Kabelschutzeisen 45x45mm,
60x60mm oder 8§0x80mm

Bogen flex oder fest dirfen nicht
abgeschnitten werden und das Raohr
muss bindig fertig Baden sein

Rehrbagen 90° PE ¢60-100mm

Muffe

Rohr PE #60-100mm

(=)
(=)
N
—

800

Auffillung gesetzt / verdichtet

B T
A
B, __.T. T T
|
|| |
|
\ : o ‘
_ ‘ i
e e
BG J K
— - 1 wtrw
HSE 25/60/160A SKD 63/160A HSA 40O0A
Kabelty PE Rohr R MIN-
i [mm]
GKN 3x25/25 60 600
GKN 3x50/50 P HAK L B T
GKN 3x95AIse/50 [mm] [mm] [mm]
GKN 3x95/95 HSE25/60/160A | 420 | 245 | 138
GKN 3x150Alse/95| 120 1200 SKD 63 /160 A 422 | 244 | 138
GKN 3x150/150 HSA 400 A 738 | 416 | 187

Stand: 5.September 2025
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Technische Hilfsblatter

fur einen Elektrizitatsanschluss an das Netz der EKZ

Kabeleinfiihrung in Boden oder Decke, mit Kernlochbohrung

Rohrabdichtungsring (z.B. Hauff)

Kabelabdichtung (Standard RBSS)

Ev. zusatzlicher Einzug mit dem
Niederspannungskabel, ein Riefenrchr
Typ: K28 / EKZ DV-Nr. 30'845

Muffe

Rohr PE ¢100-120mm

——zum Verteilschrank
Kabelschutzeisen
Masse in mm
@\\
§ ==
2100 - ca 700 |-
0-1cm Reohrende
,._3-5cm Rohrabdichtung Auffiillung gesetzt oder verdichtef
Kernbohrung 150 ]
PE60 und PE100 + - -
HSD 150 SSG 70-112 T I \ L]
Kernbchrung 200 B T
PE120 und PE150
HSD 200 SSG 110-162 N
© © P
B T BT CF 9
|| ‘
. \
‘ | ‘ —1 |
\
\
— |
& R4
‘
r & ° A m L e Iq;v‘
HSE 25/60/160A SKD 63/160A HSA 4O0A
Kabeltyp Schutzeisen
R min. [mm]
GKN 3x25/25 450
GKN 3x50/50 HAK L B | T
GKN 3x95Aise/50 [mm] [mm] [mm]
GKN 3x95/95 600 HSE 25/60/160 A | 420 | 245 | 138
GKN 3x150Alse/95 SKD 63 /160 A 422 | 244 | 138
GKN 3x150/150 HSA 400 A 738 | 416 | 187

Stand: 16.0ktober 2023
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Technische Hilfsblatter

fur einen Elektrizitatsanschluss an das Netz der EKZ

Kabeleinfiihrung in Boden oder Decke, mit beschichtetem

Einfihrungsrohr einbetoniert

Einflhrungsrohr, wasserdicht einbetoniert

Kabelabdichtung (Standard RDSS)

Ev. zusatzlicher Einzug mit dem
Niederspannungskabel, ein Riefenrohr
Typ: K28 / EKZ DV-Nr. 30'845

Kabelschutzeisen

——zum Verteilschrank

Masse in mm

Muffe

Rohr PE ¢100-120mm

e —

T

(s

—

HSE 25/60/160A

Schutzeisen
Kabeltyp )

R min. [mm]
GKN 3x25/25 450
GKN 3x50/50
GKN 3x95Alse/50
GKN 3x95/95 600
GKN 3x150Alse/95
GKN 3x150/150

SKD 63/160A

o
S
(e o]
Auffiillung gesetzt oder verdichtef
Pl
I I
\
\
\
— |
\
\
NN Gy =
L 1wt 2
HSA 4L0OOA
L B T
e [mm] [mm] [mm]
HSE25/60/160A | 420 | 245 | 138
SKD 63 /160 A 422 | 244 | 138
HSA 400 A 738 | 416 | 187

Stand: 16.0ktober 2023



Technische Hilfsblatter

fur einen Elektrizitatsanschluss an das Netz der EKZ

Kabeleinfiihrung in Verteilschrank, von unten mit NHS-Lastschaltleiste

Variante 1: Anschluss auf NHS-Lastschaltleiste, Kabeleinfiihrung von unten

% z.B. Hager 630A mif DINZ Schaltgriff, LVSG3AES-EKZ02, 714-998-025
% z.B. Hager 630A mif DIN3 Schaltgriff, LVSG3AES-EKZ05, 714-998-028

Masse in mm 600
1
* NHS-Lastschaltleiste :
I
Die Abdeckung der \:\ |
spannungsfiihrenden N :
Teile muss plombierbar sein. \ \
min. Schranktiefe 400mm L]
(Y M)
==
Kabeltyp = s
GKN 3x95/95 [ [ | | A
GKN 3x150Alse/95 i ﬁ @
2E:2x150/150 A=t
x240Alse/150 U
GKN 3x(1x150/50) LY L] = S
GKN 3x(1x240/80) \ < I~
FenoT 1| N| g
| S || | | — 3
PE| ‘ PEN E
Trenner Lo ‘ =
(o ‘ = =
1 3
Kabelschnellverleger : ‘ :
Befestigungspunkt der Kabel 0
Profilschienen 32/18/3 1L
1 ‘ L1 2
T \I \] ; |
& Il
R
/?Q///
e ///.;/
/_;/,///
A
__é/j/////'/ g

Seite 9 Stand: 15.Marz 2022



Technische Hilfsblatter

fur einen Elektrizitatsanschluss an das Netz der EKZ

Kabeleinfiihrung in Verteilschrank, von oben mit NHS-Lastschaltleiste

Seite 10

Variante 2: Anschluss auf NHS-Lastschaltleiste, Kabeleinfiihrung von oben

* z.B. Hager 630A mit BINZ Schaltgriff, LVSG3AES-EKZ02, 714-998-025
% z. B. Hager 630A mit DIN3 Schaltgriff, LVSG3AES-EKZ05, 714-998-028

Masse in mm 600

)
Y

Kabelschnellverleger

Befestigungspunkt der Kabel ———— 0
Profilschienen 32/18/3 | /

Trenner

X\
S
500

700

Kabeltyp = =

GKN 3x95/95 PE EN
GKN 3x150Alse/95 H o — I THE —T(ePg-
GKN 3x150/150 Feve] N
GKN 3x240Alse/150
GKN 3x(1x150/50)
GKN 3x(1x240/80)

min.400

400

2000

185

185

Die Abdeckung der 1=
spannungsfiihrenden

Teile muss plombierbar sein.
min. Schranktiefe 400mm

//
\
* NHS-Lastschaltleiste /

|
j[=n]las)las]-

VDR

3

100

0-1cm Rohrende
__3-5cm Rohrabdichtung
Bauseits: e —

Kernbohrung 150 )
PE60 und PE100 SR o B P A —— 3
HSD 150 SSG 70-112 \

Kernbohrung 200
PE120 und PE150
HSD 200 SSG 110-162

Stand: 25.September 2025



Technische Hilfsblatter

fur einen Elektrizitatsanschluss an das Netz der EKZ

Kabeleinfiihrung in Verteilschrank, von unten mit Leistungsschalter

Variante 3: Anschluss auf Leistungsschalter, Kabeleinfiihrung von unten

Masse in mm

Bie Abdeckung der
spannungsfihrenden

Teile muss plombierbar sein.
min. Schranktiefe 400mm

Leistungsschalter
z. B. ABB SACE X1

Kabeltyp

GKN 3x95/95
GKN 3x150Alse/95
GKN 3x150/150
GKN 3x240Alse/150
GKN 3x(1x150/50)
GKN 3x(1x240/80)

Trenner

Kabelschnellverleger
Befestigungspunkt der Kabel
Profilschienen 32/18/3

600

ca. 500

2000

min.400

700

500

100

iz

|
L
I

o i

W) '/'/'//;//
IIAIAFAAA S

Stand: 15.Méarz 2022



Technische Hilfsblatter

fur einen Elektrizitatsanschluss an das Netz der EKZ

Kabeleinfuhrung in Verteilschrank, von oben mit Leistungsschalter

Seite 12

Variante 4: Anschluss auf Leistungsschalter, Kabeleinfiihrung von oben

Masse in mm

Kabelschnellverleger
Befestigungspunkt der Kabel
Profilschienen 32/18/3

Trenner

Kabeltyp

GKN 3x95/95

GKN 3x150Alse/95
GKN 3x150/150
GKN 3x240Alse/150
GKN 3x(1x150/50)

GKN 3x(1x240/80)

Leistungsschalter
z. B. ABB SACE X1

Die Abdeckung der
spannungsfihrenden

Teile muss plombierbar sein.
min. Schranktiefe 400mm

600

-
W/////////

VAV 404V 4V 47 SV AV 4V
N
AN
(e o
g g
o A
ololojojololo]o =
HH\”\ \”H
) \:I: olojo
PE| EN
/ =
| e /—TeIre =
N I/ c
S TETIA Y T | g
g (=]
g &
|
|
;;;;
|
|
|
|
|
\ 2

Bauseits:
Kernbohrung 150
PE60 und PE100
HSD 150 SSG 70-112

Kernbohrung 200
PE120 und PE150
HSD 200 SSG 110-162

0-1cm Rohrende

3-5cm Rohrabdichtung

e 3

\

Stand: 25.September 2025



Technische Hilfsblatter
fur einen Elektrizitatsanschluss an das Netz der EKZ

Messkabine mit NHS-Lastschaltleiste

47.5

| |
— NKE
| =
[qU]
o o
N Ip]
- S
o
N
o
N o _
EB“a\BAUSTRDM— _go — PE | KLEMMEN | 1
_ | BFFNUNG ] ¢ 1
o F-E
| g \‘\\
2 AW
.............................. \FEUCHTIGKEITS— =
SPERRE
7‘ 34 4
45>

Kabeltrogerschiene verschiebbar

EKZ Anschluss mit Plexiglas abgedeckt und plombiert.

Seite 13 Stand: 5.September 2025



Technische Hilfsblatter

fiir einen Elektrizitatsanschluss an das Netz der EKZ

Messkabine mit Hausanschlusskasten

47.5

b

9e

HSE 25/60/160A

Seite 14

— BAUSTROM-
__ BFFNUNG

FEUCHTIGKEITS-
SPERRE

82

105

-

SKD 637160A

Kabeltrdgerschiene verschiebbar

HAK Lieferung und Montage durch EKZ

HAK
HSE 25/60/160A| 420 245 138
SKD 63/160 A 422 244 138

i
NKE
of o =) D
@ "HAK”
3 1 1 e
Q - - o
) e
i
O
J L '
d — | KLEMMEN | mz—
g
Y I
= |/ 1T |\(| I [l
\\ g fi I
;H /40\\ 86 J‘L
144>

Stand: 5.September 2025
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